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proj. kabel œwiat³. krosowy 
SC/SC duplex, o d³. l=2m50/125 
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CD- centralny punkt dystrybucyjny
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28x UTP kat. 6 4x2x0,5mm  
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Ethernet Switch 24-port
 Ethernet Switch 24-port
 

panel  48xRJ45

Ethernet Switch 16-port
z portem œwiat³owodowym
 

panel œwiat³owodowy 12xSC

panel - parter 48xRJ45 

³¹czówka 80 par  - 2xSRV 40par

Ethernet Switch 24-port
 Ethernet Switch 24-port
 panel  48xRJ45

Ethernet Switch 16-port
z portem œwiat³owodowym
 

panel - parter 48xRJ45 

³¹czówka 40 par  - SRV 40par

proj. szafa krosowa SK-2

na parterze
19” XL VDI 24U wolnostoj¹ca

 

³¹czówka 80 par  - 2xSRV 40par

proj. kabel œwiat³. krosowy 
SC/SC duplex, o d³. l=56 m50/125 

proj. 
 

2YTKSYekw 25x2x0,5mm
o d³. l=56 m 

proj. szafa krosowa SK-3

na piêtrze
19” XL VDI 24U wolonostoj¹ca

Ethernet Switch 24-port
 Ethernet Switch 24-port
 

panel 3U 48xRJ45

Ethernet Switch 16-port
z portem œwiat³owodowym
 panel - piêtro 48xRJ45 

³¹czówka 40 par  - SRV 40par

proj. szafa krosowa SK-4

na piêtrze
19” XL VDI 42U wolnostoj¹ca
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Ethernet Switch 16-port
z portem œwiat³owodowym
 panel - piêtro 48xRJ45 

³¹czówka 40 par  - SRV 40par
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31x UTP kat. 6 4x2x0,5mm  

243x UTP  kat. 6 4x2x0,5mm  

proj. 
 

2YTKSYekw 25x2x0,5mm
o d³. l=90 m 

proj. 
 

2YTKSYekw 25x2x0,5mm
o d³. l=62 m 

proj. kabel œwiat³. krosowy 
SC/SC duplex, o d³. l=90 m50/125 

proj. kabel œwiat³. krosowy 
SC/SC duplex, o d³. l=62 m50/125 

Schemat ideowy, strukturalny instalacji teletechnicznych 
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