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Legenda:

zasilanie
 TB-ADM2
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CO-4 CO-5

CO-2 CO-3

si³owniki okien oddymiaj¹cych si³owniki okien oddymiaj¹cych si³owniki okien oddymiaj¹cych si³owniki okien oddymiaj¹cych si³owniki plapy oddumiaj¹cej

pom. nr 0/41 pom. nr 0/43 pom. nr 0/44

pom. nr 1/36

pom. nr 0/43 pom. nr 0/44

pom. nr 1/15 pom. nr 1/14

zasilanie
 TB-ADM2

23x YDY 3x2,5 mm  

22x YDY 3x2,5 mm  

24x HDGs 2x1,5 mm  

CO-4

rêczny przycisk oddymiania mcr RPO-1 “Mercor”

2YnTKSY 1x2x1,0 mm  / RB 18 

czujka dymu IQ8 O 

2YnTKSY 1x2x1,0 mm  / RB 18 2YnTKSY 1x2x1,0 mm  / RB 18 

2YnTKSY 1x2x1,0 mm  / RB 18 

2YnTKSY 1x2x1,0 mm  / RB 18 

24x HDGs 2x1,5 mm  

24x HDGs 2x1,5 mm  24x HDGs 2x1,5 mm  
22x HDGs 2x1,5 mm  
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