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NAGRZEWNICA
VR-MINI

NAGRZEWNICA
VR-MINI

NAGRZEWNICA
VR-MINI

NAGRZEWNICA
VR-MINI

Φ=1013 W
11KV/900
920 mm Φ=822 W

11KV/900
800 mm

Φ=544 W
C_STD_1500
[600 mm]

Φ=529 W
C_STD_1500
[600 mm]TS-90_k

1.00 K
DN15  

TS-90_k
1.00 K
DN15  

R
:1

Φ=2208 W
22KV/900
1120 mm

Φ=1373 W
22KV/900
720 mm

Φ=615 W
22KV/900
400 mm

Φ=523 W
11KV/900
520 mm

Φ=419 W
11KV/600
520 mm

Φ=1693 W
20V/900
1400 mm

Φ=296 W
11KV/600
400 mm Φ=368 W

11KV/600
520 mm

Φ=247 W
11KV/600
400 mm

Φ=508 W
11KV/600
600 mm

R:2

Φ=1106 W
30V/900
720 mm

Φ=848 W
30V/900
520 mm

Φ=1579 W
20V/900
1320 mm

Φ=847 W
20V/900
720 mm

R:3

Φ=6000 W

Δp=9.00 kPa

4216_MS_GW
4.00 K
DN20  

Φ=6000 W

Δp=9.00 kPa

4216_MS_GW
4.00 K
DN20  

Φ=6000 W

Δp=9.00 kPa

4216_MS_GW
5.00 K
DN20  

Φ=6000 W

Δp=9.00 kPa

4216_MS_GW
5.00 K
DN20  

1.40

Kd3

Kd2

Kd1

Kd4

Kd5

Kd6

R:W

R:W2

Alwa4_50-60_GW
50.00 °C

DN15  

Alwa4_50-60_GW
50.00 °C

DN15  

ZAWÓR NIEZAMARZAJĄCY
ORAS

ZAWÓR NIEZAMARZAJĄCY
ORAS

ZAWÓR NIEZAMARZAJĄCY
ORAS

K5

K4

K2 K3

K1

K6

K7

R
:H

022 +20 °C
Φwym: 2291 W

023 +20 °C
Φwym: 879 W

021 +16 °C
Φwym: 0 W

020 +20 °C
Φwym: 1393 W

019 +20 °C
Φwym: 645 W

017 +16 °C
Φwym: 1159 W

018 +16 °C
Φwym: 484 W

015 +16 °C
Φwym: 0 W

016 +20 °C
Φwym: 533 W

014 +20 °C
Φwym: 1073 W

013 +24 °C
Φwym: 560 W

012 +24 °C
Φwym: 559 W

011 +20 °C
Φwym: 256 W

010 +20 °C
Φwym: 617 W

009 +20 °C
Φwym: 406 W

008 +20 °C
Φwym: 1779 W

007 +16 °C
Φwym: 334 W

006 +16 °C
Φwym: 10994 W

005 +20 °C
Φwym: 1194 W

004 +20 °C
Φwym: 1657 W

003 +20 °C
Φwym: 936 W

002 +16 °C
Φwym: 6100 W

001 +16 °C
Φwym: 984 W

HYDRANT WEW. 
Ø25/20 FIT

GAZOWY PUNKT
REDUKCYJNO - POMIAROWY
GAZOWY KUREK GŁÓWNY
GAZOMIERZ, ELEKTROZAWÓR MAG

RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

Data: Rysunek

Branża:Tytuł rysunku

S 1:100/500

Skala:

309.19

  U  R  B  A  N       A  R  C  H  I  T  E  C  T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23,   urbanarchitect@wp.pl    , kom. 0604 44 72 74

INWESTOR

PROJEKT BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT 
PRZY UL OCZAPOWSKIEGO dz. nr 34, obręb 152 - ETAP I

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN

sprawdził: Grzegorz Żebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnych

projektant: Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych

OZNACZENIA
ZASILANIE ZW
ZASILANIE CW
POWRÓT CCW
ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
ZASILANIE P.POŻ.
KANALIZACJA SANITARNA
SKROPLINY
KANALIZACJA DESZCZOWA
FREON
GAZ

OZNACZENIA WENTYLACJA
NAWIEW BYTOWE
WYWIEW BYTWE
NAWIEW GARAŻ
WYWIEW GARAŻ
NAWIEW STERYLIZATORNIA
WYWIEW STERYLIZATORNIA
NAWIEW PRALNIA 
WYWIEW PRALNIA
WYWIEW SANITARNE


