
UWAGA: należy przewidzieć

dodatkowe podparcie rygla na

konsoli stalowej w miejscu

usytuowania podkładek

podszybowych. Kątownik

stalowy wg. obliczeń konstrukcji.

Wełna mineralna

Silikon

Blacha stalowa (ocynk)

Izolacja

Konsola systemowa

Kotwa do betonu

Podkładka

z twardego tworzywa

Szklenie dwukomorowe

wg projektu Architektury

Podkładka

Rygiel aluminiowy K432155X

Uszczelka

Listwa dociskowa

Listwa maskująca

15mm

Wspornik

Izolator
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Data:

Rysunek

Branża:

Tytuł rysunku

A 1:2

Skala:
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BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT

PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO DZ. NR 34, 36 OBRĘB 152

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCZY

UWAGI:

- FIRMA WYKONAWCZA ZOBLIGOWANA JEST DO

WERYFIKACJI RYSUNKÓW POD KAŻDYM WZGLĘDEM

TECHNICZNYM

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ

OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z

OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI,

OBLICZENIAMI, OPISAMI)

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI

ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ

WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O

ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z

WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO

BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I

TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
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