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40A 3P
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3A
A

C
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0k
A

PE

NH00 25A1

NH009 rezerwa

NH0010 rezerwa

B10 1P 14 YDY 3x1,5 mm² kW0,1 ośw. Awaryjne 

B10 1P20 rezerwa

N

cyfrowy zegar
astronomiczny

6A 1P

N

kW0,5 oświetlenie zewn. na budynku
YDY 3x1,5 mm²

B6 1P

25A 2xNO 230V

B10 1P

N
25A 2xNO 230V

B10 1P11

12

13

rezerwa

B10 1P 15 YDY 3x1,5 mm² kW0,8 ośw. pom. 1.15 do 1.21

R
C

D
 4

P 
40

/0
,0

3A
A

C
 1

0k
A B16 1P 23 YDY 3x2,5 mm²

N

kW0,3 gn. ogólne pom. 1.01, 1.11

B16 1P 25 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. suszarka pom. 1.12

B16 1P 26 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 27 YDY 3x2,5 mm²

R
C

D
 4

P 
40

/0
,0

3A
A

C
 1

0k
A B16 1P 31 YDY 3x2,5 mm²

N

kW1,5 gn. ogólne pom. 1.17

B16 1P 33 YDY 3x2,5 mm² kW1,2 gn. ogólne pom. 1.19

B16 1P 38 YDY 3x2,5 mm² kW0,3 gn. ogólne pom. 2.05

B16 1P 32 YDY 3x2,5 mm² kW0,6 gn. łazienki 1.16, 1.18

B16 1P 39 YDY 3x2,5 mm² kW0,6 gn. ogólne pom. 2.04, 2.02
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40
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 1
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A

zasilanie z PWP

proj. YKY 5x70mm²

YDY 5x10 mm²
kW12,5 rozdzielnica garażu RE-G

NH00 25A2 YDY 3x6 mm²
kW3,0 rozdzielnica kotłowni RE-K

NH00 32A3 YKY 3x6 mm²
kW2,1 Skraplacz JZ-1

NH00 40A4 YKY 5x16mm²
kW12,2 Skraplacz JZ-2

NH00 16A5 YKY 5x4 mm²
kW4,4 Skraplacz 1

B10 1P 16 YDY 3x1,5 mm² kW0,5 ośw. pom. 1.02; 1.03; 1.10; 1.12 do 1.14

N

B10 1P 17 YDY 3x1,5 mm² kW0,3 ośw. pom. 1.01; 1.22; 2.01

N
25A 2xNO 230V przycisk oświetlenia komunikacja 1.11

kW0,2 ośw. komunikacja pom. 1.11
YDY 3x1,5 mm²

N
25A 2xNO 230V przycisk oświetlenia komunikacja 2.02

kW0,2 ośw. komunikacja pom. 2.02
YDY 3x1,5 mm²

B10 1P 18 YDY 3x1,5 mm² kW0,8 ośw. pom. 2.04 do 2.14

B10 1P 19 YDY 3x1,5 mm² kW0,6 ośw. pom. 2.03; 2.15 do 2.17

B10 1P21 rezerwa

B16 1P 22 YDY 3x2,5 mm² kW0,9 gn. ogólne pom. 1.02, 1.03, 1.10

B16 1P 24 YDY 3x2,5 mm² kW0,6 gn. ogólne łazienki 1.12, 1.13, 1.14

kW1,5 gn. suszarka pom. 1.13

kW1,5 gn. suszarka pom. 1.14

B16 1P 30 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. ogólne pom. 1.15

B16 1P28 rezerwa

B16 1P29 rezerwa

B16 1P 35 YDY 3x2,5 mm² kW1,8 gn. lodówki pom. 1.02
B16 1P 34 YDY 3x2,5 mm² kW1,2 gn. ogólne pom. 1.20, 1.21

B16 1P36 rezerwa

B16 1P37 rezerwa

B16 1P 41 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. suszarka pom. 2.07

B16 1P 42 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 43 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 40 YDY 3x2,5 mm² kW0,6 gn. ogólne łazienki 2.07, 2.08, 2.09

kW1,5 gn. suszarka pom. 2.08

kW1,5 gn. suszarka pom. 2.09

B16 1P44

B16 1P45

N

NH00 40A6 YKY 5x16 mm²
kW15,0 Skraplacz 2

NH00 16A7 YKY 5x4 mm²
kW3,5 Centrala wentylacyjna NW1

NH00 16A8 YKY 5x4 mm²
kW2,5 Centrala wentylacyjna NW2

PE

A
B

A
B

PEA
B

A
B

PE

B
C

B
C

R < 10W
uziom fundamentowy

FeZn 30x4

GSW

główna szyna wyrównawcza

LgY50mm2

analizator
sieciowy3
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