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B16 1P 5 YDY 3x2,5 mm² kW1,2 gn. sterownik kotła

B16 1P6 rezerwa

RCD 2P B10A 0,03A AC1 YDY 3x2,5 mm²
kW0,6 Gazex wg. branży sanitarnej3x B06A /1

przycisk
awaryjnego wyłącznika
pradu AWP kotłownia

zasilanie z
rozdzielnicy RG

Schemat ideowy rozdzielnicy RE-K:
Proj. rozdzielnica RE-K kotowni

w obudowie 3x12 modułów IP65 n/t

typ 1+2

Data:

Rysunek

Branża:

Tytuł rysunku

E B/S

Skala:

3E
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