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ZK nr 1

połączyć
z uziomem fundamentowym

R   10Ω

ZK nr 1

FeZn 30x4

DFeZn f 8

w RS 25

Rozwinięcie symbolu :

LEGENDA:

- proj. zaciski kontrolne ZK nr 1-7 w puszce
POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi

- proj. drut DFeZn f 8

- proj. bednarka FeZn 30x4

w trakcie wykonywania instalacji odgromowej
sprawdzić czy nie występuje konieczność zastosowania
wyższych iglic ze względu na urządzenia
zainstalowane na dachu
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