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A B16 1P 47 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. ogólne pom. 2.12

B16 1P 49 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. ogólne pom. 2.14
B16 1P 48 YDY 3x2,5 mm² kW0,6 gn. łazienki 2.11, 213

B16 1P 46 YDY 3x2,5 mm² kW1,5 gn. ogólne pom. 2.10

B16 3P 51 YDY 5x2,5 mm² kW6,0 płyta elektrycza
B16 1P 50 YDY 3x2,5 mm² kW2,0 gn. zmywarka pom. 2.14

B16 1P52 rezerwa

B16 1P53 rezerwa
N
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A B16 1P 55 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 57 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 56 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 54 YDY 3x2,5 mm² kW1,2 gn. ogólne pom. 2.15

B16 1P58 rezerwa

B16 1P59 rezerwa
N

kW1,2 gn. ogólne pom. 2.16

kW1,2 gn. ogólne pom. 2.17

kW1,2 gn. ogólne pom. 2.18

RCD 2P B10A 0,03A AC80 YDY 3x2,5 mm²
kW0,3 kontrola dostępu KD

RCD 2P B16A 0,03A A81 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 szafa GPDR
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B16 1P68 rezerwa

B16 1P69 rezerwa
N

B16 1P 60 YDY 3x2,5 mm² kW0,8 podgrzewane wpusty dachowe WE

B16 1P 61 YDY 3x2,5 mm² kW0,8 podgrzewane wpusty dachowe WE

B16 1P 62 YDY 3x2,5 mm² kW0,2 jedn. wewnętrzne kilmatyzacji JW-1

B16 1P 63 YDY 3x2,5 mm² kW1,0 jedn. wewnętrzne kilmatyzacji JW-2

B16 1P 70 YDY 3x4mm² kW3,3 mata grzejna 1

N
25A 2xNO 230V

B16 1P 71 YDY 3x2,5 mm² kW2,3 mata grzejna 2

N
25A 2xNO 230V

B16 1P 72 YDY 3x2,5 mm² kW2,3 mata grzejna 3

N
25A 2xNO 230V

B16 1P 73 YDY 3x2,5 mm² kW2,3 mata grzejna 4

N
25A 2xNO 230V

B16 1P 74 YDY 3x2,5 mm² kW2,3 mata grzejna 5

N
25A 2xNO 230V
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B10 1P75 czujnik wilgoci i temperatury
regulator

N

RCD 2P B16A 0,03A A82 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 gniazda DATA pom. 1.20

RCD 2P B16A 0,03A A83 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 gniazda DATA pom. 2.03

RCD 2P B16A 0,03A A84 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 gniazda DATA pom. 2.17

RCD 2P B16A 0,03A A85 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 gniazda DATA pom. 2.16

RCD 2P B16A 0,03A A86 YDY 3x2,5 mm²
kW1,2 gniazda DATA pom. 2.15

RCD 2P B16A 0,03A A87 rezerwa

RCD 2P B16A 0,03A A88 rezerwa

B16 1P 64 YDY 3x2,5 mm²

B16 1P 65 YKY 3x2,5 mm² kW0,2 wentylator dachowy+wył serwisowy łazienki 

kW0,2 wentylator dachowy+wył serwisowy pom. 1.02 i 1.10

B16 1P 66 YKY 3x2,5 mm² kW0,2 wentylator dachowy+wył. pom. 2.11

B16 1P 67 YKY 3x2,5 mm² kW0,2 wentylator dachowy+wył. pom. 2.13
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