
±0.00

+5.07

+9.07

0:1

+1:1

16 x 2.0
2907 W

0:2

+1:2

26 x 3.0
12629 W

0:3

+1:3

32 x 3.0
24000 W

0:W

+1:W

40 x 3.5

+1:W2

0:W2

+1:H

0:H

40 x 3.5

1

Ten sam poziom

zew1

AJY126LELAH

1
AJY126LELAH

Legenda

aa x bb

aa:Ciecz

bb:Gaz

aa

aa:Ciecz

9,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x19,05

UTP-AX054A

6,35x9,5212,70x19,05

UTP-AX090A

6,35x9,5212,70x19,05

UTP-AX090A

6,35x12,7012,70x22,22

UTP-AX090A

6,35x12,7012,70x22,22

6,35x12,70

UTP-AX054A

6,35x12,709,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x19,05

UTP-AX054A

6,35x12,7012,70x19,05

UTP-AX090A

6,35x12,7012,70x22,22

UTP-AX180A

12,70x28,58
AUXB12GALH

wew.1

AUXB12GALH

wew.2

ASYA009GTAH

wew.3

ASYA009GTAH

wew.4

ASYA009GTAH

wew.5

AUXA30GALH

wew.6

AUXB12GALH

wew.7

AUXB12GALH

wew.8

AUXB09GALH

wew.9

AUXB09GALH

wew.10

AUXB12GALH

wew.11

AUXB12GALH

wew.12

1

Ten sam poziom

zew1

AJY144LELAH

1
AJY144LELAH

Legenda

aa x bb

aa:Ciecz

bb:Gaz

aa

aa:Ciecz

UTP-VX90A
UTP-LX180A

12.70x28,58

12.70

12,70x28,5812,70x28,58
Chłodnica DX

NW1

1

Ten sam poziom

zew1

AOYG24LFCC

1
AOYG24LFCC

6,35x15,88

L=6,0m

ASYG24LFCC

wew.1

CZYNNIK 1,8 KG

L=8,5m

CZYNNIK 11 KG

1

Ten sam poziom

zew1

AOYG54LATT

1
AOYG24LFCC

9,52x15,88

L=6,0m

CZYNNIK 3,45 KG

Chłodnica DX

NW1

Chłodnica DX

NW2

L=3,0m L=6,5m L=1,5m

L=3,0m

L=1,5m

L=1,5m

L=3,5m

L=3,0m

L=4,0m

L=6,0m

L=4,5m

L=4,0m

L=3,5m

L=1,5m

L=3,0m

L=1,5m

L=1,5m

L=2,0m

L=3,0m

L=4,0m

L=4,5m

L=5,5m

L=4,0m

CZYNNIK 11 KG

ROZWINIECIE PIONÓW C.O., WODY
 INSTALACJI FREONOWEJ

Data: Rysunek

Branża:Tytuł rysunku

S 1:50/-
Skala:

911.19

  U  R  B  A  N       A  R  C  H  I  T  E  C  T
10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23,   urbanarchitect@wp.pl    , kom. 0604 44 72 74

INWESTOR

PROJEKT BUDOWA SIEDZIBY POLIKLINIKI WYJAZDOWEJ DUŻYCH ZWIERZĄT 
PRZY UL OCZAPOWSKIEGO dz. nr 34, obręb 152 - ETAP I

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE
UL. OCZAPOWSKIEGO 2, 10-719 OLSZTYN

sprawdził: Grzegorz Żebrowski upr. nr WAM/0014/POOS/07
w specjalności instalacji sanitarnych

projektant: Dariusz Osika upr. nr WAM/0124/POOS/09
w specjalności instalacji sanitarnych


